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Introduccioén
Presentacion

Estimado cliente,

Antes que nada, quisiéramos darle las gracias por escoger un producto Solé Diesel. Le
recomendamos que lea este manual detenidamente antes de llevar a cabo cualquiera de las
operaciones, y que lo tenga siempre a mano, cerca dglupo electrégenq ya que mede ser de gran
utilidad en el futuro.

Nuestro objetivo como empresa de fabricacion es que usted disfrute de nuestro producto,
sea cual sea el uso que haga de él. El equipamiento fabricado en las instalaciones de Solé Diesel esta
disefiado para ofrecer emayor rendimiento en las condiciones de funcionamiento mas exigentes.

AAVISO

Las imagenes, el texto y la informacién que contiene este manual estan basados en las
caracteristicas del producto en el momento de la publicacion. Solé Diesel se reserva el deregbo
modificar este documento sin previo aviso.
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Precauciones de
seguridad e instrucciones

Precauciones de seguridad e instrucciones

En Solé Diesel nos preocupa su seguridad y el estado de su maquina. Las precauciones de
seguridad y las instrucciones son una de las principales formas de llamar su atencién respecto a los
riesgos potencides asociados al funcionamiento de nuestronotor. Siga las precauciones que se
enumeran a lo largo del manual antes y durante los procedimientos de funcionamiento y
mantenimiento para su seguridad, la seguridad de los demas y el rendimiento dersator.

Tipos de precauciones de seguridad:

Indica la presencia de un riesgo que puedprovocar lesiones personales graves, muerte

dafios materiales considerables
APRECAUCION

Indica la presencia de un riesgo quprovocardo puede provocar lesiones personales leves

dafios materiales
AAVISO

Comunica informacién sobre instalacién, funcionamiento y mantenimiento relacionada con
la seguridad,pero no con ningln riesgo.

Mantenimiento del sistema de combustible y materiales combustiblena llamarada puede
provocarlesiones graves o la muerte.

No fume ni permita llamas o chispas cerca del sistema de inyéan de combustible, la linea
de combustible, el filtro de combustible, la bombade alimentacién, u otras fuentes
potenciales de combustible derramado o vapores deombustible. No ponga nunca
combustible en el depédsito mientras erupo electrégenoesté en marcha, ya que el
combustible derramado puede encenderse en contacto con partes calientes o chispas.

Recoja el combustible en un contenedor apto al retirar la linea de combustible o el sistema
de combustible. Mantenga las lineas de combustible y las conexiones ajustadas y en buen estado. No
reemplace las lineas de combustible flexibles por lineas rigidasitilice secciones flexibles para evitar
que la linea de combustible se rompa por las vibraciones.

Mantenga el compartimiento y efjrupo electrégendimpios y sin escombros para minimizar el riesgo
de fuego.

Mantenimiento del filtro de aire.Una expbsién repentina puede provocar lesiones
graves o la muerte.

No maneje elgrupo electrégenacsin el filtro o elsilenciador de aire.

Materiales combustibles El fuego puede provocar lesiones graves o la muerte.

El combustible delgrupo electrégenqg los vapores del combustible y los materiales
combustibles son inflamables y explosivos. Maneje estos materiales con cuidado para
minimizar el riesgo de fuego o explosion. Equipe el compartimiento o el area cercana con
un extintor completamentecargado. En caso de fuego siga estas instrucciones:

- Apague elgrupo electrégena(s).
- Descargue contiuamente todo el contenido de un extintor portatil de halén o GQu
otra provision) inmediatamente.

El monéxido de carbono (CO) puede causaiuseas graves, desvanecimientos o la muerte.

El tubo de escape defrupo electrégenocontiene monoéxido de carbono. El monoxido de carbono es
un gas inodoro, incoloro, sin sabor y no irritante que puede provocar la muerte incluso si se inhala
durante pocotiempo.
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Precauciones de (Sule Diesel,)

seguridad e instrucciones

Tome aire fresco y no se siente, tumbe ni se duerma si alguien presesignos de intoxicacién por
monoxido de carbono:

- Mareo, vértigo

- Cansancio fisico, debilidad en articulaciones y musculos.

- Somnolencia, fatiga mental,icapacidad deconcentrarse o hablar de forma clara,
visién borrosa.

- Malestar estomacal, vomitos y nauseas.

Mantenga el area alrededor de la bateria bien ventilada. Mientras est4 en marchagelipo
electrégenoo se carga la bateria, se produce gas hidrégeno que puede prenderse facilmente.
No permita que el fluido de la bateria (ésta contiene acido sulfdrico) entre en contacto
con la ropa, la piel o los ojos. Lleve siempre guantes de seguridad y ropa protegtor
durante el mantenimiento de la bateria. Si el fluido de la bateria entra en contacto con
— los ojos y/o la piel, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua limpia y
wmremat | obtenga tratamiento meédico.

APRECAUCION

Antes de trabajar con efrupo electrégencconectado, primero deshabilitelode la siguiente forma
Pongael panel de controlen modo OFF.
(1) Desconecte la fuente de alimentacién de la bateria.
A (2) Desconecte los cables de la bateria. Retire primero el cable negativ) &l
desconectar la bateria.Vuelva a conectar el cable negativo-)(en ultimo lugar al
smromans [ reconectar la bateria.

Siga estas precauciones para evitar que grupo electrégenose encienda desde epanel a
distancia mientras se esta trabando sobre el mismo.

APRECAUCION

No quite nunca la tapa del r&igerador si elgrupo electrogenocesta caliente. Saldran
vapor y chorros de refrigerante caliente del motor y pueden quemarle gravemente. Deje
gue el motor se enfrie antes de intentar quitar la tapa del refrigerador.

AAVISO

Lea elManual del operador degrupo electrégenoy entiéndaloantes del funcionamiento y el
mantenimiento del grupo electrégeno para asegurarse de que sigue unas practicas de
funcionamiento y procedimientos de mantenimiento seguros.

Proteccién auditiva.Utilicela para evitar la pérdida de audicién cuando maneje gfupo
electrégena

AAVISO

1. El instalador/operador delgrupo electrégenatiene que llevar ROPA adecuada para el lugar
de trabajo y la situacién; en especial hay que evitar llevar ropa holgada, cadenas, brazaletes,
anillos y todo tipo de accesorios que puedan enreda<on las partes méviles.

2. El instalador/operador delgrupo electrogenotiene que llevar equipamiento de proteccion
personal, como guantes, calzado de trabajo y la proteccién ocular y auditiva que requiere la
tarea.

3. La zona donde trabaja el operadordebe mantenerse limpia y sin aceite u otros
derramamientos ni residuos sélidos (virutas de metal, etc.).
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Precauciones de
seguridad e instrucciones

Etiquetas en el grupo electrégeno

Si el grupo electrégenono se enciende tras varios intentos de
A CAUTION - AVISO A | arranque puede causar entrada de agua en grupo electrogena
Ante esta situacion se recomienda:

Over cranking can cause

engine water ingestion. l) Cierre el grifo de fondo
Excesivos intentos de arranque 2) Drene completamente el agua del sistema de escape en el
pueden provocar entrada de agua colector de agua
en el motor. . Lo ,
3) No intente reiniciar elgrupo electrégenohasta que se

identifique la causa del fallo de encendid.

A AVISO A

El motor ylo el inversor se El grypo electrégeno se suministrasin ningun tipo de fluido en su interior.
sumilowan sin ninadn fluido en Consulte el manual para seguir el procedimiento de instalacion y puesta en

para sogulr of procedimiento 4o marcha, asi como la capacidad de fluido pocada sistema (refrigerante,
instalacién y puesta en marcha. . i .
aceite y aceite inversox

2 ==

7 O
Elementos mévilesMantenga manos, pies, cabello, ropa y cables de prueba lejo K@) ‘,@1
de las correas y las poleas cuando el grupo electrégeno esté en marckaelva a STATING FARTS
colocar protecciones, pantallas y cubiertas antes de manejar el grupo electrogen: cen couse severe injury

Do not operate generator
set without all guards,
screens or covers in place.

Lea elManual del operador delgrupo electr6geno
AcAunou « AVISO - ATTENTION o, . ) L
ATTENZIONE - ACHTUNG y entiéndaloantes del funcionamiento y el mantenimiento dejrupo

- electrogenq para asegurarse de que sigue unas practicas de
'= /; funcionamiento y procedinentos de mantenimiento seguros

& Tension peligrosaManeje el grupo electrégenosolamente cuando
todas las protecciones y paneles eléctricos estén a punto.
Partes calientes, refrigerante y vapobetenga elgrupo electrégeno
_ y deje que se enfrie antes de tocar o retirar cualquiera de sus partes.
THIS GENERATOR CAN BE STARTED REMOTELY Elementosmdéviles Mantenga distancia de seguridad de las correas
Q g @ y poleas cuando elgrupo electrégenoesté en marcha. Vuelva a
. : colocar protecciones, pantallas y cubiertas antes de manipular el
s (®) &) grupo electrégeno
DANGERS A A Material pesado Grupo electrégences un elemento gsado, utilizar
las herramientas adecuadas para su transporte y manipulacion.
No utilice el grupo electrégenocomo peldafio. Utilizarlo como peldafio puede provocar dafiaan el
grupo electrégencademasde perjudicar su funcionamiento.

‘OBLIGATIONS

CONNECT THE POSITIVE
CABLE HERE o
CONECTE AQuUl

EL CABLE POSITIVO

Punto de conexion del cable rojo positivo y negro negativo de bateria al

P motor.

CONECTE AQUI
EL CABLE NEGATIVO

AAVISO

Etiqueta de instalacion de la linea de escape dgtupo electrégeno por encima y por debajo de la
linea de flotacién.Verapartado 5.7. Sistema de admision y esca@
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Garantia Solé Diesel

Garantia Solé Diesel

Lea los manuales y documentacién entregada con cada motor antes de realizarcualquier
operacidno consulta. El motor se suministrasin fluidos. Asegiéiese de que se usan fluidos acordes
con las especificacionesexpuestasen los manualesde SoléDiesel.

Laaplicacionde las condicionesexpuestasen este documento sera efectivainicamente en
motores o gruposelectrégenosque hayan sido facturados en fecha posterior al 4 de noviembrede
2011.

Garantia limitada Solé Diesel

SoléDieselgarantizaque en el momento del enviotodos los motores ygrupos electrégenos
cumplen con las especificacionesprevistas y no contienen defectos de fabricacion.

El plazo de garantialimitada Solé Diesel entra en vigor desde la fechade venta al primer
comprador final o usuariodel motor o grupoelectrégeno.Encasode no efectuar laentregainmediata
del producto al cliente final, la garantiaentra en vigor 6 meses después desde lafecha de venta.
Cualquierperiodode garantialimitada que no haya transcurrido es transferible al/los siguiente/es
comprador/es.

Si Solé Diesel no autoriza lo contrario los plazos de garantia se aplicansegunel lapso de
tiempo en mesesdesde la fecha de compra o el nimero limite de horas de funcionamiento (lo que
ocurra antes)listados en la siguiente tabla:

Plazos de Cobertura Garantia Limitada

Recreo Trabajo
Producto
Meses Horas Meses Horas
Motores Propulsores 24 1000 12 2000
GruposElectrogenos 24 1000 12 1000

Garantia extendida Sok Diesel

Sole Diesel proporciona un periodo de cobertura extendido para los siguientes componentes:
bloque motor, culata, ciguefal, arbol de levassarcasa del volante de inercia, carcasa de los

engranajes de la distribucién, engranajes de la distribucién y biela.

Plazos de Cobertura Extendidos

Recreo Trabajo
Producto
Meses Horas Meses Horas
Motores Propulsores 36 1500 - -
GruposElectrogenos 36 1000 - -
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Garantia Solé Diesel

Limitaciones

Cobertura:

a) Para validar la garantia se debe rellenar y enviar la hoja de inspeccion y preentrega del motor
propulsor o grupo electrogeno a Solé Diesel a través de un instalador oficiedr SECCIONI1

b) Lagarantiacubre cualquier fallo del producto bajo condicionesnormales deuso, resultado de
un defecto de fabricacion.

¢) La garantiacubre los costes de mano de obra necesariapara la sustitucién y/o reparaciéonde
componentes originales defectuosos de acuado con los estandaes establecidos por Solé
Diesel. El tiempo cubierto para dichasoperacionesesta limitado a 4 horas.

d) La garantia cube los costes razonables de desplazamiento necesario para efectuar las
operacionesrequeridas. Trayecto limitadoa 300 kilémetros o méximode 3 horas deviaje.

Exclusionesde la cobertura:

a) La garantia se extendera Unicamente a productos Solé Diesel y sera invalidada si los productos de
otro fabricante resultan inapropiados o sean causa de averia o mal funcionamiento de nuestros
productos.

b) La garantia no sera efectiva en caso de no haber rellenado correctamente y enviado la hoja de
inspeccién y preentrega de motores propulsores o grupos electrogermoSolé Diesel través de un
instalador oficial Ver SECCION11

¢) Lagarantia quedarainvalidada en caso de no haber efectuado corectamente las revisionesy
servicios de mantenimiento indicados en los manuales deuso y mantenimiento. En caso de
aplicarse la garantia deberan ser exhibidos comprobantes de las revisiones y servicios de
mantenimiento, superando los requisitos indicados en dichos manuales.

d) Deterioro resultado de un lapso de tiempo de almacenaje superior a 6 meses y/o almacenaje no
conforme con los procedimientos expuestos en los manuales de uso y mantenimiento. Asi como el
deterioro resultado de no cumplir los procedimientos de hibernacién especificados en los manuales
de uso y mantenimiento.

e) Fallos por negligencia, falta de asistencia, accidente o utilizaciones anormales y servicioo
instalacion inadecuados.

f)  Fallospor utilizacién de componentes no fabricados o vendidospor SoléDiesel.

g) Fallospor instalacioneseléctricas que no cumplen las especificaciones de disefio 0 no cuentan
con la aprobacién explicita de SoléDiesel.

h) Fallos por aplicacion y funcionamiento conombustibles, aceites o lubricantes no autorizados
por SoléDiesel.

i) Fallospor entrada de aguaal/los cilindro/s atravésdel sistemade escape.

j) Fallosen motores propulsores por utilizacion de una hélice/s inadecuada para la carga o
aplicacion. Se recomienda contactar con SoléDieselpara consultarla eleccion de la hélice/s
correctals.

k) Fallos por omisién general de los procedimientos expuestos en los manuales de uso y
mantenimiento.

I) Componentes sometidos a desgase normal de funcionamiento.

m) Costes referentes a comunicacionestelefonicas, pérdidas de tiempo o dinero, molestias,
botadura, varada, extracciéno sustitucion de partes o material de laembarcacion debido a que
el disefio de la misma lo hace necesario para acceder al motor y dafios y/o accidentes
producidos como consecuenciade un fallo.
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Garantia Solé Diesel @

Responsabilidades
Responsabilidades del fabricante:

Las obligaciones de Solé Diesel se limitan a la reparacién de las piezas defectuosas o, A
DECISIONDE Solé Diesela devolver el dinero de adquisicién o sustituir las piezas para evitar
cualquier mal funcionamiento resultante de materiales defectuosos o fallos en la fabricacion
cubiertos por la garantia.

Solé Dieselse reservael derecho a modificar el disefio de cualquier producto sin asumir
ninguna obligacién a modificar un producto previamente fabricado.

Este propio manual, asi como documentostécnicos, manuales o folletos comerciales podran

sufrir modificaciones sin previo aviso.
Responsabilidades del comprador:

El cuidado, operacién y mantenimiento del producto en conformidad con lo especificado
en los manualesde uso y mantenimiento queda bajo responsabilidad del comprada. Elcomprador
deberaaportar pruebas de todos los serviciosde mantenimiento efectuados. Los costes de dichos
servicios, asi como de los componentesy fluidos sustituidos en los mismos corren a cargo del
comprada.

Las operaciones de mantenimiento descritas en este manual deberan ser efectuadas
durante los PeriodosContractuales de Garantia (CoberturaLimitada y Extendida)por un SERVICIO
AUTORIZADGOoIé Diesel El incumplimiento de esta condicién invalidara la garantiaa todos sus
efectos. Entodo tanto los materiales (aceites, filtos, etc.),comola mano de obra empleada son a
cargo del comprada. Deberaconservar la factura del trabajo realizado como prueba de haberse
efectuado.

Siel serviciono esta cubierto por la garantiael comprador deberapagartoda mano de obra,
material relacionadoy cualquierotro gasto asociadoal servicio.

Cualquierproducto o componente enviado por el comprador para su inspeccion y
reparacion, se realizarda portes pagados por el comprada.

Contacto servicio posventa

La reclamacion debera ser realizada durante el periodo de garantia, avisandoal agente
autorizado SoléDiéselmas préximo,los cuales se encargarande acordar la reparaciéne inspeccion,
proporcionando el serviciocubierto por la garantia.

El comprador debera proporcionar una prueba de la compra y demostrar su fecha
presentando al agenteautorizadola factura de compra del producto servido o una copia
de ésta. Lasreclamacionesen garantiano seran gestionadas por el agente hasta que la fecha de
compra hayasido verificada.

Ad mismo debera proporcionarse la siguiente informacién adicional:

a) Nombre del propietario, direccién y teléfonode contacto.

b) Modeloy nimerode serie del producto.

¢) Numero de horas deservicio del producto.

d) Descripcién detallada del problema.

e) Informar de cualquier reparacion e instalacion efectuados por un servicio externo a la red de
distribucién Sole Diesel, asi como las operaciones realizadas.

f) Para consultar la lista actualizada de nuestra red de distribucion visite el apartado
Distribuidores de nuestra pagina welvww.solediesel.com

email: info@solediesel.com
TIf: +34 93 775 14 00

O solicite la informacién poniéndose eoontacto con Solé Diesel:
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Informacion sobre el (Sule Diesel)

grupo electrogeno

Seccion 1 8 Informacion sobre el grupo electrogeno

1.1. Identificacion del grupo electrogeno

Etiquetaidentificativa: ss E[.C D [ MADE
SPAIN

. . . , . TIPO

La placa identificativadel motor est4 ubicada TYPE

encima de la tapa de balancines. La placa de A
|R.P.M.

caracteristicas del grupo electrogeno esta encima de la W
caja de proteccion del alternador. /

Model: 25 GT SN 116027

AC valtage 400/230V__| Firing Order._ 1.3-4-2
Amp. EERNY Oil capacity:  65L
Caol. capacity. 951
ai: SAE 15W40
c: Organic 50%, 47

Caolant,
Hese diameter 60

REFFER 10 OPERATOR'S
ANCE

Los grupos electrégenos cabinados, tienen la placa identificativa en el exterior, tal y como se
muestra en la siguiente imagen:

y _
[ o— | |

A

NuUmero de serie en el motor

Ademas de la etiqueta identificativa, todos losiotores llevan gravado el nimero de serie en
el bloque en la bomba de inyeccion de combustible.
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Informacioén sobre el

grupo electrogeno

1.2. ldentificacion de las partes del grupo electrégeno

Grupos electrégenos: 7GSC / 8 GSCAC /10 GTAC/ 10 GSC /11 GTCG$AC

PIEZA ELEMENTO

1 Filtro de aceite

Varilla nivel de aceite
Tapon llenado de aceite
Tubo vaciado aceite
Filtro combustible
Tapén de purgado
Bomba dealimentacion

Bomba de alimentacion
eléctrica

Inyectores
10 |Codo admisién de aire

Codo de escape
himedo

12 | Conjunto relés
13 | Filtro de aire
14 | Bomba de agua salada

15 |Bomba de agua dulce

Conjunto de
refrigeracion
Tapén vaciado
refrigerante
Tapédn llenado de
refrigerante

19 | Motor de arranque

20 |Alternador DC

21 |Correa

22 | Alternador CA

23 | Solenoide de paro

24 | Bujias incandescentes
25 | Suspensores

26 | Caja soporte regulador *

© 00 N O OB~ WwN

17

18

1 Solo para los grupos 7 GSC y@SAC.
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Informacion sobre el
grupo electréogeno

Sl Dicsel

Grupos electrégenos: 14 GTAC /14 GSC /17 GSAC/ 17 GTC/ 20 GTAC

PIEZA ELEMENTO

1 Filtro de aceite
2 | Varilla nivel de aceite
3 | Tapon llenado de aceite
4 | Tubo vaciado aceite
5 Filtro combustible
6 | Conjunto relés
7 Bomba dealimentacion
8 qub_a de alimentacion
eléctrica
9 Inyectores
10 | Codo admisién de aire
11 | Codo escape humedo
12 | Filtro de aire
13 |Bomba de agua salada
14 |Bomba de agua dulce
15 | Conjunto refrigerador
16 | Tapon vaciado refrigerante
17 | Taponllenado refrigerante
18 | Motor de arranque
19 |Alternador DC
20 |Correa
21 |Alternador CA
22 | Solenoide de paro
23 | Bujias incandescentes
24 | Suspensores
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